	
大庆市第五医院连续动态血糖监测相关设备及耗材采购项目招标公告
一、项目编号: 2025023
二、项目名称: 大庆市第五医院连续动态血糖监测相关设备及耗材采购项目
三、采购类型: 竞争性谈判（参与投标供应商投标报价超出预算价格的投标无效,投标报价所有单品必须同比例下浮）。耗材合同期限为三年，合同一年一签。
四、预算金额及采购需求：
见第八项报价单。（参与投标供应商投标报价单项超出预算价格的投标无效。）
五、公告期限：2025年5月12日至2025年5月14日止
六、供应商须知
以下条款为必须满足条件，在标书中体现，否则予以废标：
1、提供有效的独立企业法人营业执照副本内页。 
2、提供有效的税务登记证。
3、需提供参与投标供应商的有效的经营许可证复印件加盖公章。
4、法定代表人及授权代表身份证明（身份证正反面复印件）加盖公章。
5、法定代表人授权书（法定代表人签字并加盖公章）。
6、本项目不接受电话报名。
7、不接受联合体参与投标。
8、生产厂家直接参与本项目投标的，需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，需提供所投产品生产厂家出具的经销代理授权书复印件并加盖生产厂家公章。
9、需提供所投产品生产厂家或区域代理商出具的针对本项目售后服务承诺及质量保证协议并加盖生产厂家或供应商公章。
10、单位负责人为同一人或者隶属同一集团公司内部存在直接、间接控股、关联管理关系的所有生产商，只能对唯一一家供应商授权。
11、单位负责人为同一人或者存在直接、间接控股、关联管理关系的不同供应商，只能有一家参加同一项目下的采购活动。
12、技术参数要求见附件1。
13、一次性血糖传感器必须为在黑龙江医疗信息保障平台挂网产品，且报价不得高于挂网价格，否则投标无效。
七、报名时间及地点
投标人于2025年5月14日时前到大庆市第五医院二部机关楼一楼109室递交以下材料：
1、 供应商资质（原件）
2、 生产厂家资质（复印件）
3、 生产企业出具的投标产品代理授权书（原件）
联系人：吕嘉诚
电话：0459-6705858
八、报价单

报价单
投标单位名称（公章）：时间：   年   月   日
	序号
	采购产品名称
	投标产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	偏离情况
	预算含税单价（元）
	投标报价
（单价，元）
	生产厂商
	备注

	1
	持续葡萄糖监测系统一次性血糖传感器
	
	
	个
	
	
	560元/人
	
	
	年采购限额：合同期内所采购的此耗材的总金额不得超过预算总金额29.8万元减去设备中标价格的剩余金额。


	2
	监测系统
	
	
	套
	2
	
	预算金额为40000元
	
	
	

	3
	发射器
	
	
	个
	100
	
	
	
	
	

	4
	接收器
	
	
	个
	10
	
	
	
	
	

	5
	查房平板
	
	
	个
	2
	
	
	
	
	

	6
	智慧大屏
	
	
	个
	2
	
	
	
	
	



九、投标文件格式
1、投标者需将投标资料密封在档案袋内，密封袋封面应分别写明招标人和项目名称，并注明“开标时间以前不得开封”字样，加盖公章。
2、投标文件：正本一份，副本四份。装订方式为胶装。（正本彩印,副本可为复印件。正副本均需加盖骑缝章）
3、标书封面须有以下内容
（1）投标公司全称及正本或副本标识；
（2）投标项目名称；
（3）投标公司联系人及联系方式；
（4）投标日期。
4、标书内首页应为目录及对应页码（目录中的内容顺序应与招标文件所包含的项目一致）。
十、投标文件包含项目
	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	生产厂家营业资质

	2
	
	企业法人营业执照（三证合一）

	3
	
	医疗器械生产企业许可证、备案凭证

	4
	
	医疗器械经营许可证、备案凭证

	5
	
	按照医疗器械分类标准提供投标产品的医疗器械注册证、医疗器械备案凭证

	6
	经销商资质
	企业法人营业执照（三证合一）

	7
	
	医疗器械经营许可证、备案凭证

	8
	
	开户许可证

	9
	
	生产企业出具的投标产品代理授权书（原件）

	10
	
	法人代表授权书

	11
	
	法人代表身份证复印件

	12
	
	投标代表身份证复印件

	13
	售后服务承诺书

	14
	质量保证协议

	15
	报价单


十一、投标文件的递交
1、每个投标人递交1个投标文件密封袋。
2、投标人将投标文件现场递交给招标办。
3、投标文件有下列情况之一者将视为无效：
（1）投标文件未密封和未按规定加盖投标人公章的。
（2）未按规定要求编制投标文件或产品目录等内容不全、字迹模糊不清、影响评标的。
（3）超过截止时间未送达投标文件的。
（4）违反招投标法律法规规定的。
（5）未响应招标文件内容。
十二、谈判与评标
1、开标时间：2025年5月16日14时(如有变化另行通知)
2、开标地点：大庆市第五医院二部机关楼二楼会议室
3、开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带法定代表人资格证明书原件和身份证件原件，非法定代表人参会应携带授权委托书原件和被授权人身份证件原件；在规定的开标时间到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。
4、采购小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。
十三、评标原则
1、签署的投标文件必须符合本招标文件的各项要求。
2、能提供最合理的投标报价。
3、服务承诺及具体服务保证措施。
4、质量承诺及具体质量保证措施。
5、投标报价最低者推荐为中标供应商。
十四、质疑答复
1、投标方可在现场提出质疑问题。
2、技术方面问题由评委答复。
3、公平性问题由纪检答复。
4、不允许投标方查看院方任何资料。
十五、违约责任
1、合作方在价格、质量、数量、服务等方面出现违约行为，医院有权终止合同并追究责任。并承担由于服务质量问题而产生的一切费用。
2、如中标产品质量或服务不达标，被临床科室投诉三次以上，经核实确认后直接终止合同。相关产品重新招标，中标公司及其代理品牌不得继续参与投标。
3、如在合同期内，合同与法律、法规或政府行政部门要求发生抵触，则应按法律、法规或政府行政部门要求规定执行。
4、合作方不能按时提供服务或超时提供服务而影响医院工作的，承担相关责任。
5、如有恶意投标行为，进入大庆市第五医院黑名单，5年内不准许参加大庆市第五医院招标活动，并上报大庆市招标办，涉及违法行为的按照法律程序处理。如有围标、串标行为的，将依法予以处理。
十六、接到中标通知后，三日内到医院招采办签订耗材合同，医疗设备科签订设备合同。
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附件1：

技术参数及服务要求：
监测系统
1、可对以下数据生成动态可视化显示界面：血糖测量总数、患者总人数、高低血糖报警次数、高低血糖报警数据滚动显示
2、支持查看患者历史数据，满足多次数据对比分析需求
★3、可提供葡萄糖六角模型图、实动态葡萄糖图谱AGP监测报告、实时动态葡萄糖趋势图、血糖变异率等信息
4、提供血糖数据校准功能，防止在数据出现异常时不能及时干预纠正，每24小时至少可校准3次
5、系统中可查看数据发射器的剩余电量，便于及时更换及维护，防止数据的丢失
★6、具备科研管理模块，包括术前/术中/术后的患者管理、人口信息学录入、患者知情同意书签署，可填写并导出表格。
7、系统中包含受试者随访管理，可设置随访日期、随访方式、心血管及其他不良情况，并可自定义多次访视视窗
8、可监测到术中较高的应激血糖情况，有效范围值可达到1.7mmol/L--40mmol/L
9、传感器佩戴周期≥14天，数据采集间隔时间≤10秒，兼容实时血糖监测电极数≥3个
10、数据发射器与数据接收器实时蓝牙无线传输
★11、发射器与传感器为分体式设计，且发射器可重复使用
12、脱机使用时血糖数据自动存储在发射器内≥72小时，与接收器恢复连接后自动上传记录的血糖数据
接收器
13、NFC读写，条码扫描、支持中国境内所有的运营商2G/3G/4G网络通讯
★14、不低于500万像素摄像头、具备 Bluetooth、WI-FI、身份证识别功能
15、不低于四核处理器，高清4K图像，不低于4寸显示屏
16、成像器可以采集二维条码
17、可移动
发射器
18、传输方式：蓝牙
★19、24小时提供测量值不少于480个有效血糖值
20、正常工作温度范围： +15℃至+40℃ 、允许相对湿度范围：10%至85%
查房平板
★21.屏幕尺寸：不小于10寸
22.CPU核心数：不少于八核
23.分辨率：不小于800*1280像素
★24.电池：不小于6000 mAh
25.扬声器：不少于2个立体声扬声器
26.端口：Type-C/耳机端口/Micro-SD/SIM卡槽
27.LTE：支持移动、联通、电信等网络
28.支持无线上网功能
智慧大屏
29.屏幕尺寸不小于65英寸
30.分辨率：4K高清
31.屏幕比例：16:9
32.面板类型：LED
★33.RAM：不小于2G
★34.ROM：不小于16G
35.网络功能：有线/WiFi
36.USB媒体播放：USB支持音频格式：MP3，AAC;USB支持图片格式：JPG，JPEG，PNG，BMP
37.USB接口：不少于2个USB接口
38.负责免费安装、调试、培训
39.全部设备质保不少于2年


注：以上参数中★条款为必须满足项。非★条款不得超过3项（含3项）不满足。
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